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Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and User Guide

Montage- en bedieningsinstructie

Dimmer für LED-Strips 
Dimmer for LED-Strips 
DC 10-30V 
max. 80 W @ 12V 
max. 150 W @ 24V
10 A für Leuchtenstromkreis 
10 A for lighting circuit
2,4...2,483 GHz

-20...+50°C

0...85%, non-cond.

IP20
Build-in Class II
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HAL101smartHAL100smartTechnical details :

Beschreibung / Description: 

Spannung / operating Voltage: 
Belastung / Constant Current: 

Sicherung (int) / Fuse (internal): 

Betriebsfrequenzen / operating-
frequencies:
Umgebungstemperatur, ta / 
Ambiente temperature, ta:
Max. relative Luftfeuchtigkeit / 
max. relative humidity:
Schutzart / degree protection:
Schutzklasse / protection 

Made in Germany

HAL100smart
HAL101smart
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ext. switch

24Voder:

12V CD / 24V DC

max. 80W

max. 150W

z.B.:
DIN Hutschinen - Trafo
Art.-Nr. 500 010 15

Taster /
ext. switch 12V

24Voder:

max. 80W

max. 150W

12V CD /
24V DC

Dimmer-Modul
HAL100  12/24 V=
VIN: 11-30 V DC
Power max.: 80 W bei 12 V
 150 W bei 24 V
 ta = 50°
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Reichweite

Mit Casambis Mesh Network Technologie agiert 
jede prebit-smart-light auch als ein Repeater. 
Durch den Einsatz mehrerer prebit-smart-lights 
können größere Reichweiten erreicht werden.

Kompatible Geräte:
iPhone 4s oder neuer
iPad 3 oder neuer
iPod touch 5gen oder neuer
Android 4.4 KitKat Geräte oder neuer mit 
kompletter Bluetooth 4.0 Unterstützung

DEUTSCH

CBU-ASD
Bluetooth-Steuereinheit für LED Treiber

Warnung!
Gefährliche Spannungen. Es besteht die 
Gefahr eines Stromschlages oder Über-
hitzug. Nur qualifiziertes Fachpersonal 
sollte den Anschluss vornehmen. Stellen 
Sie vor der Installation sicher, dass alle 
Zuleitungen stromlos geschaltet sind.

L
N

www.casambi.com

230 VAC

Informationen in diesem Dokument können sich ändern.
CBU-ASD User Guide v1.4 GER

Schaltbild, direkt versorgte DALI oder 0-10V Treiber

Abmessungen

Beschreibung

CBU-ASD ist eine drahtlose Steuereinheit für LED und Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V 
oder DALI Schnittstellen. Der Steuerausgang kann konfiguriert werden, entweder als analog 
0-10V (und 1-10V) oder als digitale Standalone DALI Schnittstelle. 

Wenn der Steuerausgang als DALI Standalone konfiguriert ist, agiert die CBU-ASD gleichzeit-
ig als Steuerelement und als Stromversorgung und ermöglich einen LED Treiber mit DALI 
Schnittstelle direkt anzuschließen, ohne dass eine externe DALI Stromversorgung benötigt 
wird. Diese so genannte Standalone DALI macht es möglich mehrkanalige Lichtsysteme mit 
einstellbarer Farbe (RGB) oder Farbtemperatur umzusetzen und dabei die Verkabelung und 
die Anzahl der Komponenten auf ein Minimum zu begrenzen.

CBU-ASD entspricht nicht IEC 60929 und ist nicht designt worden, um an ein existierenden 
DALI-Netzwerk angeschlossen zu werden. Die Einheit kann nur in einem geschlossenen 
System verwendet werden, z.B. als Teil eines Lichtsystems, dass nicht an ein externes DALI 
Netzwerk angeschlossen ist.

Die CBU-ASD wird drahtlos per Bluetooth 4.0 von der Casambi Smartphone und Tablet App 
gesteuert. Die Geräte erstellen automatisch ein sicheres drahtloses Mesh-Netzwerk. Kein 
externes Gateway wird benötigt. Auch über den Standard an/aus Lichtschalter kann die 
CBU-ASD gesteuert werden.

Reichweite

Mit Casambis Mesh Network Technologie agiert jede 
CBU-ASD auch als ein Repeater. Durch den Einsatz 
mehrerer Casambi Units können größere Reichweit-
en erreicht werden.

Kompatible Geräte: 
iPhone 4s oder neuer
iPad 3 oder neuer
iPod touch 5gen oder neuer 
Android 4.4 KitKat Geräte oder 
neuer mit kompletter Bluetooth 4.0 
Unterstützung

50 m 1)Bis zu
30 m 1)

1) Die Reichweite ist stark von den umliegenden Hindernissen wie Wänden und den Baumaterialien 
abhängig.

Dimmen ohne App, über den Lichtschalter

AN AN/AUS
(<1 sec.)

AN/AUS
(<1 sec.)

8 sek.
seit dem 

1sten Ein-
schalten

Zeit

Netzeingang
Spannungsbereich:   220-240 VAC
Frequenz:    50 Hz
Max. Stromaufnahme:   0,6 A

Netzausgang
Schaltausgang:   SSR in der Phase
Spannungsbereich:   220-240 VAC
Frequenz:    50 Hz

0-10V Ausgang
Spannungsbereich:   0-10 VDC
Max Stromsenke/-quelle:  7 mA

Radio Sende-Empfänger
Betriebsfrequenzen:   2,4...2,483 Ghz
Max. Ausgangsleistung:   +4 dBm

Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur, ta:  -20...+50°C (Iout 0 A)
    -20...+40°C (Iout 0,6 A)
Max. Gehäusetemperatur, tc:  +70 °C
Lagertemperatur:   -25...+75 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit:  0...80%, non-cond. 

Anschlussklemmen
Querschnitt (starr und flexible):  0,75-1,5 mm2

    14-22 AWG
Abisolierlänge:   6-7 mm
Anzugsmoment:   0,4 Nm/4 Kgf.cm/2,6 Lb-In

Mechanische Daten
Abmessungen:   56,5 x 35,8 x 22,3 mm
Gewicht:    48 g
Schutzart:    IP20 (Nutzung im Gebäude)
Schutzklasse:   Built-in Class II

Technische Daten

Installation

Sicher stellen, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor jedwede Verbindung hergestellt wird. 
0,75-1,5mm2 massive oder flexible Elektrokabel verwenden. Am Ende des Kabels ca 6-7mm 
der Ummantelung ab isolieren. 

Kabel in die entsprechenden Anschlüsse einführen und die Anschlussschrauben festziehen. 
Sicher stellen, dass Eingang und Ausgang richtig angeschlossen sind. Der Netzeingang ist 
mit den Buchstaben L und N zusammen mit einem nach innen zeigenden Feil markiert. 
Während der Netzausgang mit den Buchstaben L und N zusammen mit einem nach außen 
zeigenden Feil markiert ist. Die Niedervolt-Ausgang ist mit einem + und – Zeichen markiert. 

Wird die CBU-ASD in einer heißen Umgebung installiert (z.B. in einer Leuchte oder in einem 
Deckenauslass über einer Leuchte) muss beachtet werden, dass die Umgebungstemperatur 
nicht den angegebenen maximal Wert überschreitet.

!

Copyright Casambi Technologies Oy 2016.

Lighting control
for the Modern World

Geeignet für Treiber, die über die Steuerleitung ausgeschaltet werden können

DALI2)/
0-10V

230 VAC

Hinweis 1

DA/+
DA/-

L
N

LED Treiber

LED Modul

Schaltbild, durch externes Relais versorgt, 1-10V Treiber
Geeignet für Treiber, die nicht über die Steuerleitung ausgeschaltet werden können

230 VAC

230 VAC 1-10V
L
N

+
-

L
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LED Treiber

LED Modul

External relay

Warnung!
Gefahr von Feuer. CBU-ASD Netzaus-
gang nicht direkt mit Netzeingang des 
LED Treiber verbinden. 

!

Hinweis 1. CBU-ASD ist ein Gerät der Built-In Class II. Doppelt isolierte Kabel oder eine externe Installations-
box verwenden, falls das Gerät in nicht in einem anderem isolierten Geräte eingebaut wird. 

Hinweis 2. CBU-ASD und die DALI Schnittstelle entsprechen nicht den Anforderungen von IEC 60929. 
Nur direkt an einen DALI dimmbaren LED Treiber anschließen. Nicht an ein bestehendes DALI Netzwerk 
anschließen. Nur einen LED Treiber (DALI oder 0/1-10V Treiber) an eine CBU-ASD anschließen.
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Casambi Technologies Oy
Linnoitustie 4, 02600 Espoo, Finland

Entsorgungshinweis

Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/ EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), darf dieses 
elektrische Produkt nicht mit dem gewöhnlichen unsortierten Hausmüll entsorgt werden. 

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt, indem Sie es dort zurückgeben, wo Sie es erworben 
haben, oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Durchmesser Montagebohrung:
2 x 3.5 mm

1. Leuchten mit Lichtschalter ein-
schalten. 

2. Unter 1 Sek. Aus- und Einschalten. 
Die Leuchte dimmt hoch. 

3. Beim gewünschten Dimmwert erneut 
kurz Aus- und Einschalten. Der aktu-
elle Dimmwert wird gespeichert. 

4. Folgt kein Aus- und Einschalten 
innerhalb von 8 Sec. dimmt die 
Leuchte auf 100% hoch. 

5. Das kurze Aus- und Einschalten kann 
auch zum Auswählen von Szenen 
verwendet werden.

1) Die Reichweite ist stark von den umliegenden Hindernissen wie Wände und den Bauma-
terialien abhängig.

With Casambis Mesh Network technology, every 
prebit-smart-light acts as a repeater.  
The use of several prebit-smart-lights can reach 
larger ranges.

Compatible devices:
iPhone 4s or later
iPad 3 or later
iPod touch 5gen or later
Android 4.4 KitKat or later devices produ-
ced after 2013 with full BT 4.0 support

1) Range is highly dependant on the surrounding and obstacles, such as walls and building 
materials.



D GB NL

Reinigung
Die Optik Ihrer prebit-Leuchte kann dauerhaft 
bewahrt werden, wenn Sie die Oberflächen zwei-
mal in der Saison von möglichen Ablagerungen 
befreien. 
Vor jeder Reinigung die Leuchte bitte unbedingt 
spannungsfrei schalten!
Idealerweise verwenden Sie ein weiches Tuch, das 
mit destilliertem Wasser angefeuchtet wurde. Bitte 
nehmen Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel!
 
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Firma prebit GmbH, dass sich das 
Dimmermodul HAL100/HAL101 in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen der europäi-
schen Richtlinie für elektromagnetische Verträglich-
keit (89/336/EWG) befindet.

Allgemeine Sicherheitshinweise
1.	 Montage und Anschluss der Leuchte nur 

durch Fachpersonal.
2.	 Leuchte nicht für Feuchtraum geeignet.
3.	 Leuchte vor allen Arbeiten (z.B. Reinigung) 

spannungsfrei schalten.
4.	 Leuchte arbeitet mit Gleichstrom (DC). Auf 

richtige Polung der Anschlüsse (+/-) achten.
5.	 Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen 

Veränderungen und/oder unsachgemäßer 
Benutzung!

Garantie
Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und umfasst 
notwendige Ersatzteile sowie die Arbeitszeit für 
deren Einbau in die Leuchte selbst. Kosten für 
Aus- und Einbau der Leuchte sind nicht Bestand-
teil der Garantie.
 
Haftungsausschluss
prebit garantiert für eine einwandfreie Beschaffen-
heit und Funktion der eigenen Produkte. Eine Ga-
rantie oder Haftung für indirekte oder weiterführen-
de Schäden wird jedoch abgelehnt. Diese Anleitung 
wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Es kann jedoch nicht für Fehler und daraus resultie-
rende Schäden gehaftet werden.

Cleaning
Before cleaning disconnect the light from the power 
supply.
Only clean with a slightly wet, soft cloth. The use 
of distilled water for wetting the cloth is recommen-
ded.
Please do not use any cleaning or abrasive solu-
tions!

Declaration of Conformity
prebit GmbH hereby declares that all prebit-lights 
complies with the fundamental requirements of the 
European Directive on Electromagnetic Compatibi-
lity (89/336/EEC).

General Safety Instructions
1.	 Installation and connection by a technician 

only.
2.	 Light not suitable for use in wet areas.
3.	 Disconnect light from mains supply before be-

ginning any work (e.g. cleaning)!
4.	 Light works with DC, observe correct polari-

sation (+/-) of connections.
5.	 Warranty expires in case of improper mainte-

nance and/or incorrect use!

Guarantee
The guarantee period is three years and includes 
necessary replacement parts as well as installing 
them in the light. Costs of dismounting/re-mounting 
the light are not included in the guarantee.

Disclaimer
prebit guarantees that its own products are ma-
nufactured and function properly. This excludes 
any guarantee or liability for indirect or extended 
damages. These instructions were written to the 
best of our knowledge and ability. No liability can be 
accepted for mistakes made and damages resulting 
from mistakes made.

Reiniging
Uw lampen behouden hun fraaie uiterlijk als de 
oppervlakken twee keer per seizoen afgestoft en 
gereinigd worden. Vòòr het reinigen moet de lamp 
stroomloos gemaakt worden. Gebruik voor de reini-
ging een zacht doekje dat met gedestilleerd water 
een beetje vochtig gemaakt is. Gebruik voor de rei-
niging geen schoonmaak- of schuurmiddelen!

Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaart de firma prebit GmbH, dat all 
prebit-lamps overeenkomt met de principiële eisen 
van de Europese richtlijnen voor elektromagneti-
sche verdraagzaamheid (89/336/EWG).

Algemene veiligheidsinformatie
1.	 Montage en aansluiting alleen door vakkun-

dig personeel.
2.	 De lamp is niet geschikt voor gebruik in voch-

tige ruimten.
3.	 Voordat aan de lamp gewerkt wordt (bijv. 

reiniging), moet deze stroomloos gemaakt 
worden!

4.	 De lamp werkt op gelijkstroom (DC): let op 
de juiste polariteit van de aansluitingen (plus/
min).

5.	 De garantie vervalt bij zelf uitgevoerde veran-
deringen en/of onvakkundig gebruik!

Garantie
De garantietijd bedraagt drie jaar en omvat de 
noodzakelijke reserve-onderdelen alsmede de ar-
beidsuren voor de inbouw in de lamp zelf. Kosten 
voor het uit- resp. inbouwen van de lamp zijn geen 
onderdeel van de garantie.

Uitsluiting van de aansprakelijkheid
prebit garandeert een foutloze kwaliteit en functie 
van de eigen producten. Een garantie of aanspra-
kelijkheid voor indirecte of verdergaande schaden 
wordt echter uitgesloten. Deze instructie werd op-
gesteld naar eer en geweten. Wij zijn echter niet 
aansprakelijk voor fouten en daaruit resulterende 
schaden.

D GB NL

Bitte beachten Sie die nationalen Installations- und 
Unfallverhütungsvorschriften!
Der Dimmer muss an einem trockenen Ort montiert 
werden, an dem keine brennbaren Stoffe und/oder 
Dämpfe auftreten können.

Montage
Montieren Sie den Dimmer an einer festen Fläche. 
Schließen Sie einen beliebigen Taster (nicht im Lie-
ferumfang enthalten) an den Tasteranschluss des 
Dimmermoduls. Bei Bedarf können auch mehrere 
Taster parallel geschaltet werden. An die Klemmen 
„Output DC“ werden die Kabel der Leuchten ange-
schlossen.
Die Spannungsversorgung des HAL100 muss über 
einen mit 10 A abgesicherten Stromkreis erfolgen. 
Schließen Sie die hierfür notwendigen Kabel an die 
Klemmen „Input DC“.
ACHTUNG: Auf richtige Polarität achten!  

Bedienung
Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte den Taster 
kurz drücken. 
Die Softstartfunktion des DImmermoduls sorgt da-
für, dass die Lampen geschont werden.
Längeres Drücken bei eingeschalteter Leuchte re-
gelt die Helligkeit bis zum Maximum (100%) oder 
Minimum (10%). Dann bleibt der Dimmer stehen, 
bis Sie ihn erneut betätigen. Wenn Sie die Dimm-
richtung ändern möchten, lassen Sie den Taster 
kurz los und drücken innerhalb von einer Sekunde 
erneut. 
Der Dimmer speichert automatisch seinen letzten 
Zustand und schaltet sich beim nächsten Mal ge-
nau so wieder ein. 

LED� leuchtet rot
Durch Überlast oder einen Kurzschluss wurde das 
Dimmermodul abgeschaltet. Überprüfen Sie bitte 
die angeschlossene Last und die Verkabelung. 
Wenn der Fehler beseitigt ist, schaltet sich das Mo-
dul automatisch wieder ein.

Interne Sicherung
Das Dimmermodul enthält als zusätzlichen Schutz 
eine integrierte 10 A Sicherung � für den Leuch-
tenstromkreis. Bei Störungen überprüfen Sie bitte 
die Sicherung.

Fernsteuerung
Das Dimmer-Modul HAL100smart ist mit einem Ca-
sambi Bluetooth Modul ausgestattet.
Mit prebit®-smart-light werden mobile Endgeräte 
zur multifunktionalen Fernbedienung.
Laden Sie sich die Casambi App aus dem Apple 
App Store oder Google Play herunter und folgen 
Sie der beigefügten separaten Casambi App Kurz-
anleitung.

prebit-smart-light Leuchten oder Module werden 
drahtlos per Bluetooth 4.0 von der Casambi 
Smartphone und Tablet App gesteuert. Die Geräte 
erstellen automatisch ein sicheres drahtloses 
Mesh-Netzwerk. Kein externes Gateway wird be-
nötigt. Zusätzlich können die Leuchten auch über 
den integrierten Taster gesteuert werden.

Please observe national guidance and accident 
prevention provisions.
The dimmer must be mounted at a dry location, 
where no inflammable materials and/or vapors 
can occur.

Installation 
Mount the HAL100 on a fixed surface. Connect 
any arbitrary pushbutton (not included in the scope 
of delivery) to the pushbutton connection of the 
actuator module (see drawing). If required, several 
pushbuttons can also be switched in parallel.
The lights are connected to the DC output terminal.
The terminals „Input DC“ are connected with the 
fused (10A) electric circuit (12V/24VDC).
PLEASE NOTE! Ensure the correct polarity!

Operation
To switch the light on or off press the switch briefly. 
Brightness can be adjusted by holding down the 
switch. To reverse the dimming phase release the 
switch briefly and press again within one second. 
The LED light can be dimmed to a minimum (10%) 
or pushed to maximum brightness (100%), and will 
remain at that respective level. The light keeps this 
brightness until the next change. 

LED� red
Due to overload or short circuit the dimmer module 
has been switched off. Check the load and the 
wiring. The module is automatically switched on 
after you clear the error again.

Internal fuse
In the dimmer module, a 10 A fuse � for the lamp 
integrated circuit is integrated for additional protec-
tion. Check for malfunction the fuse of the lights.

Remote control
The Dimmer Module HAL100smart is equipped 
with a Casambi Bluetooth module.
With prebit®-smart-light mobile devices are the 
multifunctional remote control.
Download the Casambi app from the Apple App 
Store or Google Play and follow the accompanying 
separate Casambi app Quick Start Guide.

Bij de montage moeten de nationale installatievoor-
schriften en de voorschriften ter voorkoming van on-
gevallen in acht genomen worden. De assemblage 
van de dimmer moet worden gedaan in een droge 
en goed geventileerde plaats. Niet monteren op 
plaatsen waar brandbare materialen kan optreden 
en / of dampen.

Montage
Monteer de HAL100 op een stevig oppervlak. Sluit 
een willekeurige toets (niet meegeleverd) aan op 
de toets-aansluiting van de Dimmer module (zie 
schets). Naar behoefte kunnen ook meerdere toet-
sen parallel geschakeld worden. 
Sluit de kabels aan de klemmen van de output van 
de lichten „Output DC“ op.
De voeding van de HAL100 moeten worden bevei-
ligd met een 10A circuit. De klemmen „Input DC“ 
worden verbonden met het beveiligde stroomcircuit 
(12V/24VDC). 
LET OP DE JUISTE POLARITEIT!!  

Bediening
Voor het in- resp. uitschakelen van de lamp 1x kort 
op de toets� drukken. Door bij ingeschakelde lamp 
langer te drukken kan de helderheid tot maximum 
(100%) of minimum (10%) ingesteld worden. Dan 
blijft de dimmer staan totdat u opnieuw op de toets 
drukt. Als u de dimrichting wilt veranderen moet u 
de toets even loslaten en dan binnen 1 seconde 
opnieuw drukken. De lamp slaat de laatst inge-
schakelde toestand automatisch op en brandt bij de 
volgende keer met dezelfde helderheid. 

LED� rood
Als gevolg van overbelasting of kortsluiting de dim-
mer module is uitgeschakeld. Controleer de lading 
en de bedrading. De module wordt automatisch 
ingeschakeld nadat u duidelijk de fout weer.

Interne zekering
In de dimmer module, is een 10 A zekering 
� voor de lamp geïntegreerd. Controleer of de 
storing van de verlichting als de zekering.

Remote control
De Dimmer Module HAL100smart is uitgerust
met een Casambi Bluetooth-module.
Met prebit®-smart-licht mobiele apparaten zijn de 
multifunctionele afstandsbediening.
Download de Casambi app uit de Apple App Store 
of Google Play en volg de bijbehorende afzonder-
lijke Casambi app Quick Start Guide.


